Την Τετάρτη 10/12/2008, έγινε επίσκεψη εκπροσώπων του ΣΤΥ/ΕΑΙΤΥ στον Δήμο Ναυπάκτου, για παρακολούθηση εργασιών εμφύσησης οπτικών ινών.
Ο Ανάδοχος μέχρι την ημέρα της επίσκεψης έχει ήδη εμφυσήσει καλώδια Κ2/48 για την διασύνδεση του Κ1 με τους κόμβους πρόσβασης Π1, Π2, Π3, Π4.
Τα καλώδια δεν έχουν ακόμα οδηγηθεί εντός των κόμβων καθώς δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί η σχετική υποδομή (διαμόρφωση χώρου για τους εσωτερικά στεγασμένους κόμβους, ικριώματα οπτικών ινών, οικίσκου εξωτερικού χώρου), αλλά έχουν αφεθεί ως «αναμονές» εντός των φρεατίων που βρίσκονται εκτός των κόμβων.
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Εικόνα 1. «Αναμονή» καλωδίου Κ2/48 εκτός κόμβου Π1

Επίσης, σε ενδιάμεσα φρεάτια έχει αφεθεί περίσσεια καλωδίου για μελλοντικές ανάγκες.
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Εικόνα 2. Περίσσεια καλωδίου Κ2/48 σε ενδιάμεσο φρεάτιο
Κατά την ημέρα του ελέγχου, ο Ανάδοχος εκτελούσε εργασίες εμφύσησης οπτικών ινών (καλώδια τύπου Κ3/48) για σύνδεση των κτιρίων χρηστών Σ6 (Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Αίθουσα), Σ9 (Ιερά Μητρόπολη) και Σ24 (Κτίριο Ναυπακτία) στον κόμβο πρόσβασης Π1.
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Εικόνα 3. Καλώδιο οπτικών ινών Κ3/4
[image: image4.jpg]R-EPFUSM4F6
IROCCO BLOWN FIBER SM 4F 6000
n

0,00




Εικόνα 4. Part number καλωδίου Κ3/4
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Εικόνα 5. Part number καλωδίου Κ3/8
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Εικόνα 6. Φρεάτιο εμφύσησης (Φ1 μεγάλο) εκτός Π1
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Εικόνα 7. Εμφύσηση καλωδίου Κ3/4 από Π1 σε Σ6
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Εικόνα 8. Συσκευή εμφύσησης καλωδίου Κ3
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Εικόνα 9. Φρεάτιο εκτός Σ9 (Φ1 μικρό)
Με την εμφύσηση των καλωδίων των συνδέσεων Π1-Σ6, Π1-Σ9 και Π1-Σ24 ο Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις εμφυσήσεις για όλα τα κτίρια χρηστών (εκτός από αυτά στα οποία προβλέπεται και δημιουργία κόμβου). Τα καλώδια Κ3 έχουν εμφυσηθεί από φρεάτιο κόμβου Πρόσβασης μέχρι το φρεάτιο που βρίσκεται εκτός κάθε κτιρίου-χρήστη.
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Εικόνα 10. «Αναμονή» καλωδίου Κ3/4 σε φρεάτιο εκτός Σ6

[image: image11.jpg]



Εικόνα 11. «Αναμονή» καλωδίου Κ3/4 σε φρεάτιο εκτός Σ9
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Εικόνα 12. «Αναμονή» καλωδίου Κ3/8 σε φρεάτιο εκτός Σ24
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Εικόνα 13. «Αναμονές» καλωδίων Κ3 σε φρεάτιο εκτός Π1

